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METODO GRAFICO
• Definir tipo de red.

•Solicitar curvas al OR.

•Recolectar información (curvas, ųz,...

•Calcular Icoci..

•Plantillar.

•Calcular tiempos.

•Registrar.
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CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

ZT= Impedancia del transformador
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E = en BT KV

Icc ref a AT

ZL= Impedancia la línea

S= KVA

a =V1/V2
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VALORES TIPICOS DE LAS IMPEDANCIAS DE CORTOCIRCUITO

POTENCIA KVA           µz %  

30  2,8  

45  2,8  

75  3,0--3,5  

112,5  3,0--3,5  

150  4,0  

225  4,0  

300  4,5  

400  4,5  

500  5  

630  5,0  

750  5,0  

800  5,0  

1000  5,0  

1250  6,0  

1600  6,0  

2000  6,0  
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EJEMPLO

Hacer la coordinación de protecciones  de la siguiente 
topología de  conexión red:

Un transformador de 255 KVA  tipo pedestal, con un 
totalizador en BT de 630  A que está unido a una celda 
de la subestación “Tibabuyes 115 KV” en Bogotá

Totalizador 630A

CAPACIDAD FUSIBLES

       (kVA) TIPO 
BAYONETA

LIMITADOR    
DE 

CORRIENTE

45 6A 40A

75 10A 40A

112.5 10A 40A

150 15A 50A

225 25A 80A

300 25A 80A

400 40A 100A

500 40A 100A
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LIMITADOR ELSP 80A

Breaker 630A
Icc

0.006

0.006

2
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